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Магнитно-полупроводткшые регуляторы напряжения (М НР), опи­
санные в [ 1 ] с принудительной коммутацией ключевого элемента по 
спосоібу [2 ], позволяют в ряде случаев ,наиболее просто решить техни­
ческую задачу регулирования — стабилизации напряжения. С точки 
зрения уменьшения веса, габаритов и повышения энергетических пока­
зателей применение МПP целесообразно на повышенной частоте [5]. 
Последняя весьма часто генерируется при прямоугольной форме напря­
жения.
Ниже рассматриваются процессы в МНР, питаемом от источника
э. д. с. прямоугольной формы, при следующих допущениях:
1 ) нагрузка чисто активная,
2 ) активные и индуктивные сопротивления рассеяния обмоток рав­
ны нулю,
3) сопротивление полупроводникового ключевого элемента принято 
постоянным и равным его динамическому сопротивлению при номиналь­
ном токе.
Рис. 1.
Закон изменения во времени питающего напряжения описывается 
системой уравнений ( 1 )
+ Um при 0 +  2тгп <С ä ^  TT +  2п:п ,
Сердечник дросселя (рис. 1, а) перемагничиваетоя по петле гисте­
резиса рис. 1 , б, аппроксимация которой производится отрезками пря­
мых линий. Уравнения отрезков I—IV представлены выражениями:
В1 =  а ,Н + Ь 1 
Bh =  а2Н ±Ь і
Вні =  а іН + Ь 2 (2 )
Biy =  а2Н—bi
Качественная картина в таком МНР может быть пояснена по кри­
вой мгновенных значений тока, нагрузки (рис. 2 ) и петле гистерезиса 
(рис. 1 , б).
Характерной особенностью питания МіПР прямоугольным напряже­
нием является то обстоятельство, что в момент изменения полярности 
напряжения питания при а = 0  (показана без скобок на рис. 1 , а) сердеч­
ник в результате действия предыдущего полупериода (полярность в 
скобках) находится в состоянии глубокого насыщения в точке 6 (0 ) на 
рис. 1 , б. Поскольку в этот же момент времени замыкается ключ К, то 
процессы в сердечнике и нагрузке протекают практически независимо, 
I o k  в нагрузке скачком принимает противоположное направление, а ТОК 
прежнего направления, определяемый запасом электромагнитной энер­
гии в остаточной индуктивности сердечника, замыкается по цепи ключа 
с очень малым сопротивлением и медленно опадает. С момента размы­
кания ключа при а =  (хк обмотка сердечгііика включается последователь­
но с нагрузкой и ток, определяемый запасом электромагнитной энер­
гии сердечника, замыкается через сеть и сопротивление нагрузки, соз­
давая на последней отрицательный выброс напряжения с момента 
о =  ак до а =  аі (рис. 2). При а =  ак напряженность в сердечнике стано­
вится равной нулю (точка 2 (аі) на ріис. 1 , б) и ток нагрузки также ра-
Рис. 2.
вен нулю. Далее он меняет знак и становится равным току размагни­
чивания сердечника. Рабочая точка при этом перемещается по участ^ 
ку II петли гистерезиса от точки 2(а\) до точки 3 (в і).
'Ввиду того, что ширина петли гистерезиса мала, то есть переход 
рабочей точки с участка II на участок IV происходит за малый проме- 
жуток времени, угол еь определяемый точкой 3, можно принять рав­
ным углу е2, определяемому точкой 4, то есть еі =  е2 =  л. Далее, начинав 
с момента е2 =  я (точка 4), сердечник начинает намагничиваться и ра­
бочая точка перемещается по участку IV от точки 4 до точки 5 (a s)< 
Ток нагрузки ін при этом мал и равен намагничивающему току
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(см. рис. i2 в .интервале a i+ a s). При a =  as сердечник насыщается и 
рабочая точка переходит на участок 1 , перемещаясь по траектории 
5 (a s) —6 (0 ). Ток нагрузки при этом определяется напряжением сети 
и сопротивлением нагрузки.
Состояния схемы (рис. 1, а) описываются следующими системами 
уравнений:
а) при замкнутом ключе
iHRH + *kRk + G 1S +  = U(t)
Î k R k + W 2S - ^ = 0
к =  i H ~r xW2
iHl =  W 1  ^Ih — iW2 j  ,где кт =
б) при разомкнутом ключе
d В
iHRH.+  W 2 (KT +  l ) S l r  =  U(t)
Hl =  IhW 2 (1 +  кт) J (4)
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S — активное сечение магнитопровода,
/ — длина средней силовой линии.
Решение аистам (2), (3), (4) осуществляется методом припасовы- 
ваіния [4] по напряженности H на соответствующих интервалах кривой 
мгновенных значений тока нагрузки ін (рис. 2 ) . Результаты вычислений 
сведены в табл. 1 .
Здесь коэффициенты к* (і=»1, 2, ..., 3), зависящие от параметров схе­
мы и сопротивления нагрузки, определяются выражениями:
к  ________________/кт Rk Rh_____________. ___  Um Rr (кт +  Д ) ______ .
1 (DaiWiW2 [Rk (кт2 — 1) — Rh] ’ («а, W2S [Rk (кт2 — 1) — R h] ’
где
'Rh „ Um_____
3 a j ( D S W 22 ( l  +  K t )2 ’ 4 S 1C o S W 2 (I  +  Кт) ’
K5 == K3 - — ; к6 =  K4 ; K7 =  к3; K8 =  — к4,
«2 а2
где
со =(2 jtf — угловая частота напряжения сети.
Неизвестный угол аі определяется подстановкой уравнения (10) в 
условие периодического режима.
H5-(O) = H 5 (о+'2л). (11)
В результате такой подстановки выражение для аі имеет вид
In K3 +  1п ( +  -  _  In K4 — к, аК
а, = -----------------Y i ------Y --------------------------- + Я к і  ( 1 2 )
к3
т. е. значение угла ai мало отличается от значения угла коммутации 
«к и длительность отрицательного выброса напряжения на интервале 
і іь ^ с с ^ о і мала. При питании регулятора от источника синусоидальной 
ъ. д. с. [3] угол си определяется по формуле
Oc1 =  arcsin
V  L r -
г. е. находится внутри интервала о ^ а ^ а к и не зависит от угла комму­
тации. Отрицательный выброс !напряжения в этом случае отсутствует.
Задаваясь параметрами схемы на рис. 1, а, можно по формуле ( 1 2 ) 
построить зависимость ai =  f(a K), а также зависимости вида ai =  f(a b 
а2, кт) при аК=Iconst и по ним выяснить влияние тех или иных парамет­
ров на величину а\.
Значения угла as определяются из равенства формул (.10) и (9) 
при замене текущего значения а величиной as. Конечное выражение 
имеет вид
+  [(2 -  е “5*“'-* ) )  е к®(*-^) +  1] -  (—2 +  [ — (і -  екСТі-«к)) _
К 5 ( Ki K 3
K1
Kl
екіак—К7(2т:п-|-а8) I _|_ ,К7(2тіп+а8) _  j «  о. (13)
Решение трансцендентного уравнения (13) производится графоана­
литическим методом с ,применением ЭЦіВМ [3 ] . По полученным резуль­
татам строятся зависимости as =  f/(aK) при заданных параметрах схемы. 
На основании выражений для мгновенных значений токов ін и ік можно 
определить гармонический состав токов и напряжений и рассчитать ин- 
т е гр а л ьн ы e х ар ак т е риістики.
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